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ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

від 10.06.2011 № 7- 10 / VІ

        м. Черкаси

Про нормативи втрат теплоти в 

теплових мережах, що включаються

до тарифів на теплову енергію


Відповідно до пункту 37 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955 «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько – побутові потреби в Україні» Державного комітету України по житлово–комунальному господарству, враховуючи клопотання комунального підприємства теплових мереж Черкаського району від 28.04.2011 № 138, за погодженням постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики, президії, районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нормативи втрат теплоти в теплових мережах, що включаються до тарифів на теплову енергію для споживачів, які користуються послугами КПТМ Черкаського району згідно з додатком.

2. Нормативи ввести в дію з дати їх оприлюднення в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики.

Заступник голови ради







В.А. Орел

ДОДАТОК

до рішення районної ради

від 10.06.2011  № 7- 10 /VІ

НОРМАТИВИ

втрат теплоти в теплових мережах,

що включаються до тарифів на теплову енергію для споживачів, 
які користуються послугами КПТМ Черкаського району


Згідно з пунктом 3.1.8 КТМ – 204 України 244 – 94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових і громадських споруд, а також на господарсько – побутові потреби в Україні» Державного комітету України по житлово – комунальному господарству приймаються нормативи втрат теплоти, що включаються до тарифів на теплову енергію в долях відпущеної теплоти, а саме:

· при протяжності теплотраси до 300 м – 1 % на кожні 100 м теплотраси;

· при протяжності теплотраси до 500 м – 2,9 % на всю протяжність теплотраси;

· при протяжності теплотраси до 1000 м – 4,8 % на всю протяжність теплотраси;

· при протяжності теплотраси понад 1000 м – 0,6 % на кожні 100 м теплотраси після 1000 м, але не більше 13 % на всю довжину.

Протяжність теплових мереж від будівель до котельні приймається за даними проектів теплових мереж або вимірюється в натурі.

Керівник секретаріату 

районної ради







А.В. Смілянець

